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4ﬁ> i Einsatzweg
— 1 I

| FIBS Feuerwehr Informations-
und Bediensystem

Nl |
\ & . ' ﬁ @ Feuerwehrbedienfeld

[\ 3 ﬂ 4 *;l,_l‘ L FAT| Feuerwehranzeigetableau
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Bedienstelle, Rauch- und
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Meldegruppe: 8

Gebaude:
Mustergebaude

B.0.29

TR 1

+2 |
EG

Geschoss: Raum: Melderanzahl: |Melderart: Objekt-Nr.:
EG Raum B.0.06 1 automatischer Melder 3720
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B0.5 [ 7| Aufzug
n Bedienstelle, Rauch- und
Warmeabzugseinrichtung
} @ Wandhydrant
Léschwasser - Einspeise-
einrichtung, B-Anschluss
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Meldegruppe: Gebaude: Geschoss: Raum: Melderanzahl: |Melderart: Objekt-Nr.:
9 Mustergebiude EG B.0.16 Werkstatt 1 automatischer Melder 372 0
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Meldegruppe: Gebaude: Geschoss: Raum: Melderanzahl: |Melderart: Objekt-Nr.:
9 Mustergebaude EG B.0.16 Werkstatt 1 automatischer Melder 3720
‘ LEGENDE
| @ L ‘*‘ L‘ i\ Einsatzweg
! ENEEEEEN Achtung:
e — ‘ Rohrverlauf in der Zwischendecke Treppenraum, ungeschutzt
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Meldegruppe: Gebaude: Geschoss: Raum: Melderanzahl: |Melderart: Objekt-Nr.:
1 O Mustergebaude EG B.0.08 Aufzugsschacht 1 automatischer Melder 3720
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. Hinweis:

Feuerwehr-
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nass, C-Anschluss

Ldéschwasser - Einspeise-
einrichtung, B-Anschluss

806

|k 3| | S

befahrbare Flachen

nicht befahrbare Flachen

— E Parkplatz
\ I
: == _ _
GELANDEHBERSICHT TR1 TR2

DG
2.0G
1.0G

7 EG

Planersteller der Musterplane:

Musterstrabe

Xantener Strale 6
@ 45479 Milheim an der Ruhr
, Tel.  +49(0)208/409209-0
- Conelicchafy Fax +49(0)208/409209-900
i 1 1 i i .GSTmbH.
Musterobjekt, MusterstraBe 17 -19, 45472 Milheim an der Ruhr e /2050 st e




Meldegruppe: 1 0

Gebaude:
Mustergebaude

Geschoss:

EG

Raum:

B.0.08 Aufzugsschacht

Melderanzahl:

Melderart:

1

automatischer Melder

Objekt-Nr.:
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EG
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11 3725

Meldegruppe: 11 Gebaude: Geschoss: Raum: Melderanzahl: |Melderart: Objekt-Nr.: 3725

Mustergebaude EG B.0.18 Lager 1 automatischer Melder / Gasmelder
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Meldegruppe: 1 1

Gebaude:
Mustergebaude

Geschoss: Raum: Melderanzahl:
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Melderart:
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Schiebetor
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Im Notfall mit
FW-Dreikant zu 6ffnen

FAT| Feuerwehranzeigetableau

ELA Einsprechstelle

Feuerwehr-
Gebaudefunkbedienfeld

Brandmeldezentrale

Meldegruppe: Gebaude: Geschoss: Raum: Melderanzahl: |Melderart: Objekt-Nr.:
1 2 Mustergebaude EG Hauptzugang uber FSD3 1 Freischaltelement 3720
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Raum:

Hauptzugang uber FSD3

Gebaude:
Mustergebaude

Geschoss:

EG

Meldegruppe: 1 2

Melderanzahl:

1

Melderart:

Freischaltelement

Objekt-Nr.:
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Meldegruppe: 13 Gebaude: Geschoss: Raum: Melderanzahl: |Melderart: Objekt-Nr.: 3720

Mustergebiude 2.0G Raum B.2.07 / B.2.08 1 automatischer Melder

| T LEGENDE

| | ( Iﬁ - Hauptzugang
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Meldegruppe: 1 3

Gebaude:
Mustergebaude

Geschoss:

2.0G

Raum:

Raum B.2.07 / B.2.08

Melderanzahl:

1

Melderart:

automatischer Melder

Objekt-Nr.:
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Systemvariante 1

TR 1

|
EG
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A S e i i e e e
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1<

Systemvariante 2
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Bedienstelle, Rauch- und

Warmeabzugseinrichtung
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\< Linearer Rauchmelder
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\/ Linearer Rauchmelder
E (Empfanger)

Uberwachungsbereich
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7] Linearer Rauchmelder
SEnl  (Sender / Empfanger)

Linearer Rauchmelder
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<% Uberwachungsbereich
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AutoCAD SHX Text
Dehnungsfuge

AutoCAD SHX Text
Dehnungsfuge


SPZ
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